ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ZMIANA DO ZAPROSZENIA NR 1
W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 21/P/INFR/2025, którego przedmiotem jest: Przegląd 3 (trzech) tyrystorowych zasilaczy buforowych do ładowania akumulatorów w stacji GSZ II (U2, U3, U4) oraz usuwanie awarii i dokonywanie napraw ww. przetwornic i prostowników produkcji APS Energia, Zamawiający: KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia 
w dniu 22.05.2025 dokonał zmiany treści zaproszenia:  
	Lp.
	Treść  dotychczasowa 
	 Nowa treść 
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	Zaproszenie do złożenia oferty:

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przegląd 3 (trzech) tyrystorowych zasilaczy buforowych do ładowania akumulatorów w stacji GSZ II (U2, U3, U4) oraz usuwanie awarii i dokonywanie napraw ww. przetwornic i prostowników produkcji APS Energia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do zaproszenia.
	Zaproszenie do złożenia oferty:

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przegląd 3 (trzech) tyrystorowych zasilaczy buforowych do ładowania akumulatorów w stacji GSZ II (U2, U3, U4) oraz usuwanie awarii i dokonywanie napraw ww. zasilaczy buforowych(prostowników) produkcji APS Energia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do zaproszenia.


	2
	Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 
                                   § 1 
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: 21/P/INFR/2025, prowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Komendzie Portu Wojennego Gdynia” w związku z art. 2 ust 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 tj.), którego wartość nie przekracza 130 000 zł, zamawiający zleca a wykonawca zobowiązuje się do realizacji:  Przegląd 3 (trzech) tyrystorowych zasilaczy buforowych do ładowania akumulatorów w stacji GSZ II (U2, U3, U4) oraz usuwanie awarii i dokonywanie napraw ww. przetwornic i prostowników produkcji APS Energia.
§ 2 
 Termin realizacji
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: od daty podpisania umowy do 31.12.2025  roku
1.1.wykonanie przeglądu zasilaczy buforowych: 120 dni od daty podpisania umowy;
1.2 usuwanie awarii i dokonywanie napraw ww. prostowników: w całym okresie realizacji umowy
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